
ca. 307,53

307,71

308,10

307,73
307,70MID

Grundriss

Steigbügel
Steighöhe 25 cm

Steigbügel
Steighöhe 25 cm

306,80

307,35

Pumpensumpf
40/40/40

60 cm (3xDN)1,00m (5xDN)

Notumlaufleitung (1.4571) DN 200 »

7

9

Geplanter
Drosselabfluss
8 l/s

1,50 ,30

5,25

Schieber von
GOK bedienbar

Messstrecke (1.4571) DN 200 »

1
4

3 4 5
6

,30 ,25 2,90

1

Anschluss an best. Kanal
DN 300 B herstellen

Gefälle  7 ‰

Neuer Schacht 8001000
 Ø 1,20m

2A A

B
B

,40

308,00

C
C

307,29

307,20

,3
0

2,
20

,3
0

2,
80

,3
0

R=120 Trockenwettergerinne »

,24

307,98

307,90

1:
20

1 
: 1

1:20

Schachtabdeckung 1,00/1,00m
mit Lüftungsöffnungen

Stauraumkanal
Drachenprofil

DN 1200 STB »

Luftentfeuchter
einbauen

3x Bohrung DN 150 für
Leerrohre DN 100

Schachtabdeckung 1,00/1,00m
mit Lüftungsöffnungen

,45
,55

,4
0

,7
5

J max. 0,5%
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Schnitt A - A

Stauraumkanal
Drachenprofil

DN 1200 STB »
(R=120 Trockenwetter)

1,50 2,90 ,30

5,25

307,73

306,80

GW-Stand (23.08.2018)
308,50

307,71

60 cm   (3xDN)1,00m   (5xDN)

Messstrecke DN 200 »

1 4
3

4
5

6

1

307,70

Best. GOK
310,90

307,10

Best. GOK
310,90

OK Schacht
310,55

Schachtabdeckung 1.00/1.00m
mit Dunsthut;  regensicher,
einbruchsicher

,25

307,35

307,20

306,70

,30

309,75

310,05

2

,40

2,
65

,4
0

,3
0

3,
35

,5
0

1,00

308,10
308,00

Notumlaufleitung DN 200 »

8

310,55

,5
0

Steigbügel
Steighöhe 25 cm

307,90

OK Schwelle
= 310,15

Ausbuchtung
im Gerinnebeton

vor Gewindeschieber

,35

Haltebügel

307,98

1:20

Hülse für
Einstiegshilfe

Luftentfeuchter
einbauen

Einstiegsbereich:
Plattenbelag vorsehen

max. WSP
ca. 310,40

Schaltschrank

Kabeltrasse zum
Brauchwasserbrunnen
Messschacht / BÜ

Schachtabdeckung 1.00/1.00m
mit Dunsthut;  regensicher,
einbruchsicher

,90

,251,00,25 3x Bohrung
DN 150 für

Leerrohre DN 100

,1
0

Betonleistenstein 8/30/100
auf 20 cm Unterbeton

DL Pumpensumpf
zum neuen Schacht
8001000

Gelände wird neu profiliert
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Zeichenerklärung
Flanschrohr DN 200 PN10 (mit Mauerflansch)

Schieber DN 200 mit Handrad

MID DN 200

FF-Stück DN 200

Paß- und Ausbaustück DN 200

E-Schieber DN 200

Gewindeschieber DN 200 (aufdübelbar)

Rohrstützen

Belüftungskamin
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310,75 m ü. NN

2.24

 0.20
Oberboden: Sand, stark schluffig, organisch, dunkelgraubraun,
erdfeucht

Mu

 0.50
Auffüllung: Sand, stark schluffig, mit akzessorischem Sandstein-
und Betonbruch, graubraun, erdfeucht

A

 1.00
Auffüllung: Ton, stark schluffig, sandig, mit Sand-Zwischenlagen
und akzessorischen Kohleresten, bunt, erdfeucht

A

 1.80

Auffüllung: Schluff, stark sandig, tonig, schwach kiesig, mit
Sandsteinbruch, graubraun, feuchtA

 2.40

Schluff, tonig bis stark tonig, sandig, graubraun, feucht

 3.10

Sand, stark schluffig, rötlich graubraun, nass

 4.00

Schluff, stark tonig, feinsandig, grau, feucht

 4.70

Sand, stark schluffig, grau bis graubraun, feucht

 5.30

Sand, schwach schluffig bis schluffig, schwach kiesig, schwach
organisch, graubraun, feucht

 5.80
Sandstein (mürbe bis zersetzt), hellgrau, trockenZ

Z

ZZ

 6.00 Sandstein (mürbe), hellgrau, trockenZZ

OH (1)

SU* (4)

TL (4)

UL (4)

UM (4)

SU* (2)

UM (4)

SU* (4)

SU (3)

(6)

(6)

Kein Bohrfortschritt

MP 5 (0,20 - 1,80)

MP 6 (1,80 - 5,30)

Beckensohle Bestand (308,23 m ü. NN)
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Bautechnische Angaben
Schachtabdeckung nach DIN EN  124/1229

Klassifizierung

Für Grünflächen und Flächen, die nicht als Verkehrsflächen                Klasse A
gelten, jedoch gelegentlich begangen werden

Für Gehwege und vergleichbare Flächen, für PKW-Parkhäuser          Klasse B

Für Bordrinnen in Straßen, Leit- und Seitenstreifen sowie                    Klasse C
Parkflächen

Für Fahrbahnen von Straßen, Parkflächen und vergleichbare    Klasse D
befestigte Verkehrsflächen

Für nicht öffentliche Verkehrsflächen, die mit besonders hohen        Klasse E
Radlasten befahren werden

Für Flugbetriebsflächen von Verkehrsflughäfen, auf denen             Klasse F
Flugzeuge landen, starten, rollen oder abgestellt werden können

Schmutzfänger nach DIN 1221

Stahlbeton als Normalbeton nach DIN EN 206, DIN 1045-2, ohne RC-Baustoffe,
Festigkeits- und Explosionsklassen gemäß Angaben im Leistungsverzeichnis.
Die Regeln des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton (DAfStb) sind zu beachten.
Dies gilt insbesondere für die Herstellung wasserundurchlässiger Bauwerke.

Steigbügel nach  DIN 19555

Genaue Abmessungen für den Einbau der Schachtabdeckungen sind den
Einbauplänen der Lieferfirma zu entnehmen.

Sämtliche Anschlußhöhen und Maße an bestehenden Bauwerken und Kanälen sind vor
Baubeginn eigenverantwortlich zu nehmen und zu überprüfen.
Bei Unstimmigkeiten ist unverzüglich die örtliche Bauleitung zu informieren !
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